CONTESSI VERIFICHE PERIODICHE
E MANUTENZIONE PROGRAMMATA

2 Manometri
(EN 837-1)

1 Riduttori di pressione

8

3 Dispositivi di sicurezza PROG RAMMA

(EN 5175-1)
DI MANUTENZIONE
DELLE ATTREZZATURE
5 Tubi flessibili A GAS PER SALDATURA,
(En3821) 7 Cannello ossigas RISCALDO E TAGLIO
(EN 5172)

SINTESI DELLE
ISPEZIONI PERIODICHE
SECONDO LA UNI 11627

/\

4 Raccordi per tubi
(EN 560)

FARE RIFERIMENTO A
QUESTA NORMA PER LA
DESCRIZIONE COMPLETA
o _ E DETTAGLIATA DEI

6 yér[]\je;té{?pldl con valvola di blocco CONTROLLI DA EFFETTUARE

PRIMA DI OGNI UTILIZZO

ESAME VISIVO GENERALE (VERIFICA APPROPRIATEZZA DELL’ATTREZZATURA PER L'USO PREVISTO, ASSENZA DI
DANNEGGIAMENTI, ASSENZA DI GRASSI O RESIDUI OLEOSI, CORRETTO FUNZIONAMENTO RIDUTTORI E MANOMETRI, ECC.);

PROVA DI TENUTA ALLA PRESSIONE DI ESERCIZIO DI TUTTE LE GIUNZIONIL.

ATTREZZATURA

(I
N

4 5 6 7

ANNUALMENTE
E AD OGNI SOSTITUZIONE DI BOMBOLA O ATTREZZATURA

INNESTI RAPIDI

SEGUIRE TUTTE LE INDICAZIONI DEL FABBRICANTE PER LA SINGOLA ATTREZZATURA

INTEGRITA FILETTATURE, SEDI DI TENUTA, GUARNIZIONI, RACCORDI

X X | RACCORDI PER TUBI
N\ N CANNELLO OSSIGAS

AN

ASSENZA DI GRASSI O RESIDUI OLEOSI

X X X RIDUTTORI DI PRESSIONE

X XN X MANOMETRI
X XN X TuBIFLESSIBILI

CORRISPONDENZA DI MARCATURA E COLORE CON IL GAS IN USO E LA DIREZIONE DEL FLUSSO

N X X X DispPosITIVI DI SICUREZZA

PRESENZA E CORRETTA INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA
ASSENZA DI STRAPPI, RIGONFIAMENTI, DANNI E CREPE v

CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE VALVOLE E DI TUTTI | SISTEMI DI CHIUSURA v 4 4 4
INTEGRITA ED EFFICIENZA DEGLI UGELLI v

PROVA DI TENUTA DELLE GIUNZIONI ALLA PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO v v v v v v Y

SOSTITUZIONE O REVISIONE COMPLETA
DA ESEGUIRE A CURA DEL FABBRICANTE O DI RIPARATORI AUTORIZZATI

ANNI

INTERVALLI MASSIMI RACCOMANDATI (IN ASSENZA DI MALFUNZIONAMENTI O INCIDENTI) | 5 5 5 5 3 5 5
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